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GINASIO POLIESPORTIVO — COBERTURA — SPDA

ESCALA 1:75
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SAl POR CIMA DA LAJE DA COBERTURA
FORA DO PERIMETRO DO PILAR

AMARRAGAO DO FERRO C/ O |
ESTRIBO ATRAVES DE ARAME
PERTO OU JUNTO AO CANTO I

FERRO DEDICADO #1/2"(12,5mm)
CA50 PARA DESCIDA DO "SPDA”

FERRAGEM DO PILAR \b\\
L \
1 <
a
4
4 A
<
T
JUNGAO DOS FERROS COM CLIP'S GALVANIZADO L s 9
REFORGADO M_u>_~> CONTINUIDADE DA Il 2 A
CORRERTE DE DESCARGA) NOS TRECHOS Ly
BE EMENDA
<
E A
FERRO DEDICADO o1 \N:A‘_N.w_‘j_ﬂv A
CA50 PARA DESCIDA DO "SPDA” 7
B\
ha\

SEGUE ATE O PISO

CURVA = 30cm

ESTRIBO

NO TRECHO ENTRE A COLUNA E A EMENDA
INCLUSIVE, DEVERAO RECEBER

ACABAMENTO COM DUAS MAOS DE

ZARCAO, DUAS MAOS DE TINTA ESMALTE

E COBERTURA POR MEIO DE FITA

ISOLANTE DE BORRACHA AGLOMERANTE

TIPO AUTOFUSAO COM NO_MINIMO DUAS 4
CAMADAS DE REVESTIMENTO <

AMARRAGAO DO FERRO C/ O

SEGUE_ATE A
COBERTURA
EXECUTAR_SOLDA
C/_ESTRUTURA

METALICA NN —

ESTRIBO. ATRAVES DE ARAME
PERTO OU JUNTO AO CANTO =

FERRO DEDICADQO #1/2"(12,5mm)

— b~

CA50 LISO PARA DESCIDA DO "SPDA”

NIVEL DO SOLO

FERRAGEM DO PILA

SOLDA EXOTERMICA

60cm
MINIMO

RAIO MINIMO DA A

CURVA = 30cm N

JUNCAO DOS FERROS DE DESCIDA DO PARA-RAIOS

SEM ESCALA

NOTAS:

- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA; E
- NAO AFERIR MEDIDAS SOBRE O PAPEL.

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A
FOGO H=250mm x #3/8" COM FIXAGAO
HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA TEL—044

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE

VERGALHAO ATE ¢3/8" TEL-583

LEGENDA — EQUIPAMENTOS

&%

7
e
o

Caixa de 300x300mm com tampa de ferro fundido com inscrigdo
"ATERRAMENTO”, 85/8"x3,00m com alta camada 254 microns.

Indicagdo de subida de S.P.D.A. representada através de detalhes

Indicagdo de descida de S.P.D.A. representada através de detalhes

Cabo de cobre nu, formado por fios de cobre eletroliticos,
encordoamento classe 2, #50mm? e a 60cm de profundidade.

Emenda das cordoalhas com solda exotérmica.

Barra equipotencial

SOLDA EXOTERMICA

TERMINAL AEREO CONFORME DETALHE

NOTAS GERAIS

01— TODAS AS ESTRUTURAS E PEGAS METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE CORRENTE DEVEM SER INTERLIGADAS AO
ANEL DE ATERRAMENTO (GRADIL, ANTENAS,ETC.),

02— A RESISTENCIA MAXIMA DO SPDA DEVERA SER DE 10 Ohms EM QUALQUER EPQOCA DO ANO.

03— APOS EXECUGAO DO SPDA DEVERA SER EMITIDO ATESTADO QUANTO AS INSTALAGOES E MEDIGAO DO

04— O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE ESSENCIAL DO PROJETO E A SUA CONSULTA E OBRIGATORIA.

<

REF.:TEL-5135

&

<

CONECTOR REFORGADO EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE CABOS

16mm A 70mm

COPPERWELD (ALTA CAMADA)

TERMINAL DE COMPRESSAO

DETALHE DE CONEXAO DA
RE—-BAR COM CABO DE COBRE

VERGALHAO GALVANIZADO
RE—-BAR REF.: TEL-760

GLIP’'S GALVANIZADO
L "REF..TEL—5238

INTERLIGAGAO DA RE—BAR
COM A ESTRUTURA METALICA

PARAFUSO FENDA EM ACO
INOX AUTOATARRACHANTE
94,2 x 32mm TEL-5333

/\
—| BUCHA DE NYLON

N°6 qumuo} W

1 CABO 16mm A 35mnf E

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
E BORDA EXTERIOR REDONDA #300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA
PESADA

PRESILHA EM LATAO PARA FIXAGAO
DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm
E FURO #5mm PARA CABOS DE
COBRE 35mm?A 50mm? TEL—744

CABO DE COBRE NU

( S
-t 35mm? TEL-5735
o
)
A DISTANCIA MAXIMA ENTRE
CADA FIXAGAO E 1 METRO
REVISAO
APLICAR POLIURETANO (SNQFLEX DE mﬁ@ LISA EM AGO INOX DATA
OU SIMILAR) TEL—5905 PARA #M5 ABA LARGA TEL—5305
MELHORAR A VEDAGAO 10/06/2013
DETALHE DE FIXAGAO DO CABO E
E TERMINAL AEREO EM ALVENARIA
TiTULO:
CIE - CENTRO DE INICIACAO
AO ESPORTE
b ASBUILT D PROJETO MODALIDADE: . )
INSTALACOES ELETRICAS - PROJETO EXECUTIVO
A | 061052014 mwm«m_p o| REVISAO executvo I ESPECIALIDADE:
b COMENTADO _H_ INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - TERREO / MEZANINO
- AUTOR DO PROJETO VERIFICACAO/DATA |EMISSAO INICIAL |FOLHA AREA
A BASICO ] ENG. OLAVO MOTTA DE CAMPOS 28/11/13 | 001/001 |IMPLANTAGAO - MOD.1, 2 e 3
CREA-SP: 0600175330 - ART: 92221220140557055 ESCALA IDENTIFICACAO/ARQUIVO
REV| DATA RESP. DESCRICAO FASE DO PROJETO CIE-06/05/14| 1:75 CIE-S40-45-SPDA-EX-9000-R02.dwg

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. VETADA A REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL.



