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FRALDÁRIO

RETRÁTIL
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BANCADA DE INOX
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MEIO FIO

ALINHAMENTO PREDIAL

CISTERNA

RESERVATÓRIO PARA
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ÁGUA PLUVIAL
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CIMENTADO
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1 1

1

+0.03
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1 1
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SALA ADMINISTRATIVA
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+0.03
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2

DESINFECÇÃO

QUÍMICA

ÁREA=7,20m²
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2

SALA DE LAVAGEM, SALA DE

ESTERIL. E GUARDA DE MAT.

EST.

CX. DE

GORDURA

ÁREA=7,05m²

SANIT. E VEST.

FUNCIONÁRIO FEM.
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2

SANIT. E VEST.

FUNCIONÁRIO MASC.
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2
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DML
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ÁREA=3,06m²
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PLANTA BAIXA
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ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
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PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO
NOMENCLATURA LARGURA (m) ALTURA (m)

ÁREA

PEITORIL(m) TIPOQTDE

ÁREA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR
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PLANTA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR

CAIXA D'ÁGUA POTÁVEL DE

FIBRA 1500 litros

Øbase=143cm-Øtampa=177cm

h=105cm

CAIXA D'ÁGUA POTÁVEL DE

FIBRA 1500 litros
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PLATIBANDA EM ALVENARIA

DO EDIFÍCIO

ESCALA 1:25

ELEVAÇÃO 01

PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO,

C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR

BRANCA

TELA METÁLITA TIPO MOSQUETEIRO

TRINCO FERROULHO COM CADEADO,

FORMATO CILINDRICO

PINTURA ACRÍLICA C/ ACABAMENTO

TEXTURIZADO COR CINZA

COBERTURA EM LAJE

IMPERMEABILIZADA

PLATIBANDA EM ALVENARIA

DO EDIFÍCIO

S

ESCALA 1:25
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DETALHE 1- CENTRAL DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO CLÍNICO
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PROJEÇÃO DO

BEIRAL DA LAJE

PROJEÇÃO DO

BEIRAL DA LAJE

1
0

2

PINGADEIRA, FRISO 1x1cm 

EM TODA A EXTENSÃO

DO BEIRAL

ESCALA 1:10

DETALHE 2

CAMADA SEPARADORA

PROTEÇÃO MECÂNICA

MANTA ASFÁLTICA

ELASTOMÉRICA SBS 4mm

PRIMER

REGULARIZAÇÃO

LAJE DE CONCRETO

IMPERM. DA LAJE

DETALHE 1

S/ ESCALA

DETALHE 2-LAVAGEM DE CARRINHOS

1
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2
1

0

1
0

LAJE IMPERMEABILIZADA

TRINCO FERROULHO COM CADEADO,

FORMATO CILINDRICO

PINTURA ACRÍLICA C/ ACABAMENTO

TEXTURIZADO COR CINZA

ESCALA 1:25

ELEV. FRONTAL DA LAVAGEM DE CARRINHOS

PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO,

C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR

BRANCA

TELA METÁLITA TIPO MOSQUETEIRO

1
0
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