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PORÃO
19,93m²A

ESCALA

indicada

DESENHO

DATA

CURITIBA  

ARQUIVO

ALTERADO EM: 

É MANDATÓRIO O PERFEITO ENTENDIMENTO DO  PROJETO ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DA CONSTRUÇÃO E, EM CASO DE DÚVIDAS SEJA CONSCIENCIOSO,
CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE AS COTAS DE DESENHO E DE SUAS DIMENSÕES MEDIDAS EM ESCALA PREVALECERÃO AS PRIMEIRAS.
NOTAS

PROPOSTA PLANTA TÉRREO E PORÃO 

MADEIRAABRIR04251 x 49004P3

202 x 49502P2

P1

CÓDIGO PEITORILDIMENSÃO (CM) TIPOFOLHAQUANTIDADE MATERIAL

PORTAS 

MADEIRAABRIR0401P4

ABRIR 04303 x 50401

J2

J3

JANELAS
CÓDIGO

J1

PEITORIL (cm)DIMENSÃO (cm) TIPOFOLHAQUANTIDADE

ESQUADRIAS

MATERIAL

01 MADEIRA

01

216 x 39507

02

MADEIRA

J4

MADEIRA02P5

MADEIRAABRIR0107P6

MADEIRAABRIR0104P7

MADEIRA

68

176 x 385 ABRIR61,5 04

ABRIR02

100 x 156 FIXA291,5

303 x 490

078 x 160

088 x 235

055 x 200

--

--

--

--

--

--

--

02 ABRIR MADEIRA

02 ABRIR

J5

01

01

J6

207 x 295 168

07A / 02F ABRIR / FIXA

176 x 385 61,5

02

MADEIRA

01A / 02F ABRIR / FIXA MADEIRA

0101P8 100 x 235 -- MADEIRA

0101 092 x 103

0201 167 x 205

MADEIRA

ABRIR

ABRIR FERRO

FERROABRIR

-RECONSTRUÇÃO DO PISO DE MADEIRA  NO MESMO
NÍVEL DO SALÃO PRINCIPAL (+2,01m);
-SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DAS PEÇAS DE MADEIRA
DANIFICADAS (ASSOALHO, RODAPÉS E ESTRUTURA DO
PISO) POR PEÇAS EM MADEIRA ITAÚBA, 1ª CATEGORIA,
SEMI-SECA.

- RESTAURO DOS PORTÕES DE FERRO FUNDIDO:
LIXAMENTO, JATEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO DE PARTES
CORROÍDAS, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA
COM ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE;

- RESTAURO DOS PORTÕES DE FERRO FUNDIDO:
LIXAMENTO, RECOMPOSIÇÃO DE PARTES
CORROÍDAS, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA
COM ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE;

PO3

PO2

PO1

CÓDIGO PEITORILDIMENSÃO (CM) TIPOFOLHAQUANTIDADE MATERIAL

PORTÕES

FERRO02298 x 11801 -- ABRIR

--

--

01 MADEIRAJ7 91,5 x 152 CORRER80 02

207 x 295 107 01A / 02F ABRIR / FIXA MADEIRA

-FIXAÇÃO DA PORTA. A PORTA SERÁ ISOLADA, NÃO
ABRINDO POR DENTRO E POR FORA.

-INSTALAÇÃO DE UM NOVO SANITÁRIO PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

-SUBSTITUIÇÃO DA ESCADA POR NOVA
EM MADEIRA COM ITAÚBA, 1ª
CATEGORIA, SEMI-SECA. CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL.

-RECUPERAÇÃO DO PISO DE BLOCO DE CIMENTO QUEIMADO DA PLATAFORMA.

-REALOCAÇÃO E RESTAURAÇÃO TOTAL DO GUICHÊ RETIRADO.

-READEQUAÇÃO DO AMBIENTE, RETIRANDO AS
DIVISÓRIAS E PONTOS HIDRÁULICOS DOS SANITÁRIOS.

-EXECUÇÃO DE ACESSO DE PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME PROJETO
ESPECÍFICO. MADEIRAFIXA02--P9 01 202 x 495

AUTOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVISÃO DO PROJETO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO

JÉSSIKA HOEGEN

SET/2015

EFPGUA/02

ARQ. PAULO RITTER DE OLIVEIRA     cau A 7385-7     RRT 3897713

CO-AUTORAS

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARANAGUÁ / PR

ARQ. SUZAN RODRIGUES     
ARQ. BIANCA EWERT     

KARINA FORMENTINIcau A 47634-0
cau A 59021-5 

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ / PR

MADEIRAABRIR01--P10 01 090 x 235

-RECUPERAÇÃO DO PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO.

-REALOCAÇÃO E RESTAURAÇÃO TOTAL DO BIOMBO RETIRADO.

-REALOCAÇÃO E RESTAURAÇÃO TOTAL DO PORTÃO
RETIRADO.

-RECONSTRUÇÃO DO PISO DE MADEIRA  NO MESMO
NÍVEL DO SALÃO PRINCIPAL (+2,01m);
-SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DAS PEÇAS DE MADEIRA
DANIFICADAS (ASSOALHO, RODAPÉS E ESTRUTURA DO
PISO) POR PEÇAS EM MADEIRA ITAÚBA, 1ª CATEGORIA,
SEMI-SECA.

-ÁREAS DE SUBSTITUIÇÃOINTEGRAL DO LADRILHO
HIDRÁULICO

-ÁREAS DE SUBSTITUIÇÃOINTEGRAL DO LADRILHO
HIDRÁULICO

0101 100 x 130 FERROABRIRPO4 --

--ABERTURA COM PORTÃO DE FERRO
PARA VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO PORÃO

-GATEIRA JÁ EXISTENTE E A MANTER.

-GATEIRA.


